
Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n°.: ULY16-001797-1

Commande n°.: ULY-01183-16

Interlocuteur: C. Rivière

Téléphone: 33 474 999 634

eMail: Celine.Riviere@wessling.fr

Date: 24.02.2016

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

ARETZIA

Madame Valérie DERSOIR

13 rue Férréol Prézelin

44560 PAIMBOEUF

Rapport d'essai

Analyses d'eau

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions

de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).
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Rapport d'essai n°.: ULY16-001797-1

Projet : Analyses d'eau

St Quentin Fallavier, le 24.02.2016

N° d'échantillon  16-023300-01

Désignation d'échantillon Unité

ARETZIA 

CONTRÔLE AP

Analyse physique

pH   E/L 7,4 à 18,9°C

Paramètres globaux / Indices

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/l E/L 0,05

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/l E/L <0,05

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/l E/L <0,05

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/l E/L <0,05

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/l E/L <0,05

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/l E/L <0,05

AOX µg/l E/L 24

DCO (homogénéisé) mg/l E/L 55

Carbone organique total (COT) mg/l E/L 69

Cations, anions et éléments non métalliques

Cyanures totaux (CN) mg/l E/L <0,01

Nitrates (NO3) mg/l E/L <1

Nitrites (NO2) mg/l E/L <0,5

Phénol (indice) mg/l E/L <0,01

Fluorures (F) mg/l E/L 0,58

Eléments

Chrome (VI) mg/l E/L 0,02

Aluminium (Al) µg/l E/L 50

Arsenic (As) µg/l E/L <5

Plomb (Pb) µg/l E/L <5

Bore (B) µg/l E/L 2900

Cadmium (Cd) µg/l E/L 1,9

Chrome (Cr) µg/l E/L 11

Fer (Fe) mg/l E/L 0,23

Cuivre (Cu) µg/l E/L 3,2

Nickel (Ni) µg/l E/L 27

Phosphore (P) µg/l E/L 390

Vanadium (V) µg/l E/L <2

Zinc (Zn) µg/l E/L 33

Étain (Sn) µg/l E/L <5

Mercure (Hg) µg/l E/L <0,2

Analyse physico-chimique

MES mg/l E/L 12
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Rapport d'essai n°.: ULY16-001797-1

Projet : Analyses d'eau

St Quentin Fallavier, le 24.02.2016

Informations sur les échantillons

Echantillon-n° 16-023300-01

Date de réception: 17.02.2016

Désignation
ARETZIA 

CONTRÔLE AP

Type d'échantillons: Eau

Prélèvement:

Récipient:

500V+500PE+2

50VHNO3+250

V+100VNaOH+

100PEHNO3+6x

60PE+2HS

Température de 

réception (C°):
10

Début des analyses: 17.02.2016

Fin des analyses: 24.02.2016
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Rapport d'essai n°.: ULY16-001797-1

Projet : Analyses d'eau

è

St Quentin Fallavier, le 24.02.2016

Paramètre Norme Laboratoire

Composés organiques adsorbables ( AOX ) sur eau / lixiviat
Méth.  interne AOX adaptée de NF EN 

ISO 9562(A)
Wessling Lyon (F)

Chrome VI NFT 90 043(A) Wessling Lyon (F)

Carbone organique total (COT) NF EN 1484(A) Wessling Lyon (F)

Cyanure total sur eau et lixiviat NF EN ISO 14403-2(A) Wessling Lyon (F)

ST-DCO  ISO 15705(A) Wessling Lyon (F)

Fluorures NFT 90-004(A) Wessling Lyon (F)

Indice hydrocarbures (GC) sur eau / lixiviat (HCT) NF EN ISO 9377-2(A) Wessling Lyon (F)

Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat DIN EN ISO 14402(A) Wessling Lyon (F)

MES (Filtre Muntkell GF047C) NF EN 872(A) Wessling Lyon (F)

Anions dissous (filtration à 0,2 µ)
Méth.  interne ION adaptée de NF EN 

ISO 10304-1(A)
Wessling Lyon (F)

pH NFT 90-008(A) Wessling Lyon (F)

Mercure (AAS) E/L EN 1483(A) Wessling Altenberge (D)

Métaux/Eléments sur eau / lixiviat ISO 11885 / ISO 17294-2(A) Wessling Altenberge (D)

Commentaires :

                   Signataire Rédacteur                                              Signataire Technique

Informations sur les méthodes d'analyses

Pour parfaire la lecture de vos résultats, les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice. 

Les métaux réalisés après minéralisation sont les éléments totaux. Sans minéralisation, Il s'agit des éléments dissous.
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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n°.: ULY16-013132-1

Commande n°.: ULY-09710-16

Interlocuteur: C. Rivière

Téléphone: 33 474 999 634

eMail: Celine.Riviere@wessling.fr

Date: 25.10.2016

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

ARETZIA

Madame Valérie DERSOIR

13 rue Férréol Prézelin

44560 PAIMBOEUF

Rapport d'essai

Devis UPA-1245-1-13

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions

de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.
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Rapport d'essai n°.: ULY16-013132-1

Projet : Devis UPA-1245-1-13

St Quentin Fallavier, le 25.10.2016

N° d'échantillon  16-166454-01

Désignation d'échantillon Unité

ARETZIA 

CONTRÔLE AP

Analyse physique

pH   E/L 8 à 19,6°C

Paramètres globaux / Indices

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/l E/L 0,07

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/l E/L <0,05

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/l E/L <0,05

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/l E/L <0,05

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/l E/L <0,05

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/l E/L <0,05

AOX µg/l E/L 170

DCO (homogénéisé) mg/l E/L 56

Carbone organique total (COT) mg/l E/L 18

Cations, anions et éléments non métalliques

Cyanures totaux (CN) mg/l E/L <0,01

Nitrates (NO3) mg/l E/L <10

Nitrates (NO3-N) mg/l E/L <2,3

Nitrites (NO2) mg/l E/L <0,5

Nitrites (NO2-N) mg/l E/L <0,15

Azote Kjeldahl (NTK) mg/l E/L 16

Azote total mg/l E/L 16

Phénol (indice) mg/l E/L 0,02

Fluorures (F) mg/l E/L 5,7

Eléments

Chrome (VI) mg/l E/L <0,01

Aluminium (Al) µg/l E/L 34

Arsenic (As) µg/l E/L 5,1

Plomb (Pb) µg/l E/L <5

Bore (B) µg/l E/L 14000

Cadmium (Cd) µg/l E/L <0,5

Chrome (Cr) µg/l E/L 5,4

Fer (Fe) mg/l E/L 0,86

Cuivre (Cu) µg/l E/L 5,1

Nickel (Ni) µg/l E/L 98

Phosphore (P) µg/l E/L 4000

Vanadium (V) µg/l E/L 4,4

Zinc (Zn) µg/l E/L 44

Étain (Sn) µg/l E/L <5

Mercure (Hg) µg/l E/L <0,2

Analyse physico-chimique

MES mg/l E/L 6,8
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Rapport d'essai n°.: ULY16-013132-1

Projet : Devis UPA-1245-1-13

St Quentin Fallavier, le 25.10.2016

Informations sur les échantillons

N° d'échantillon : 16-166454-01

Date de réception : 18.10.2016

Désignation :
ARETZIA 

CONTRÔLE AP

Type d'échantillon : Eau

Date de prélèvement : 11.10.2016

Heure de prélèvement : -/-

Récipient :

500PE+500V+2

50V 

HNO3+250V+10

0V 

NaOH+2X100P

E+100PE 

HNO3+6X60PE

+2HS

Température à 

réception (C°) :
10°C

Début des analyses : 18.10.2016

Fin des analyses : 25.10.2016
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Rapport d'essai n°.: ULY16-013132-1

Projet : Devis UPA-1245-1-13

St Quentin Fallavier, le 25.10.2016

Paramètre Norme Laboratoire

pH NFT 90-008(#) Wessling Lyon (F)

ST-DCO  ISO 15705(#) Wessling Lyon (F)

MES (Filtre Muntkell GF047C) NF EN 872(#) Wessling Lyon (F)

Indice hydrocarbures (GC) sur eau / lixiviat (HCT) NF EN ISO 9377-2(A) Wessling Lyon (F)

Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat DIN EN ISO 14402(A) Wessling Lyon (F)

Mercure (AAS) E/L DIN EN 1483(A) Wessling Altenberge (D)

Métaux/Eléments sur eau / lixiviat
DIN EN ISO 11885 / DIN EN ISO 17294-

2(A)
Wessling Altenberge (D)

Chrome VI NFT 90 043(#) Wessling Lyon (F)

Composés organiques adsorbables ( AOX ) sur eau / lixiviat
Méth.  interne AOX adaptée de NF EN 

ISO 9562(#)
Wessling Lyon (F)

Anions dissous (filtration à 0,2 µ)
Méth.  interne ION adaptée de NF EN 

ISO 10304-1(#)
Wessling Lyon (F)

Cyanure total sur eau et lixiviat NF EN ISO 14403-2(#) Wessling Lyon (F)

Fluorures NFT 90-004(A) Wessling Lyon (F)

Carbone organique total (COT) NF EN 1484(#) Wessling Lyon (F)

Azote total (calc.) DIN 38409 H12 Wessling Lyon (F)

Azote (Kjeldahl) sur eau / lixiviat (conservation à 3°C+-2°C)  NF EN 25663(A) Wessling Lyon (F)

                   Signataire Rédacteur                                              Signataire Technique

16-166454-01

Commentaires des résultats:

Mercure (AAS) E/L, Mercure (Hg): Echantillon non stabilisé. Résultats incohérents possible.

Pour parfaire la lecture de vos résultats, les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice. Les 

métaux réalisés après minéralisation sont les éléments totaux. Sans minéralisation, Il s'agit des éléments dissous.

Informations sur les méthodes d'analyses

(#)L’absence d’accréditation provient du délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives.

Commentaires :
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