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Annexe 2.5 Plan d’implantation des cellules et des murs coupe-feu (EXTRAIT PLAN TOITURE)
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D’après plan : MCM ARCHITECTES



Annexe 2.6 : Plan des moyens de défense 
incendie et accès 

Aires de stationnement engins : 8 x 4 m
Aires de mise en station des moyens 
aériens  7 x 10 m
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- 2 Poteaux incendie Surpressés 
(branchés sur réseau public)

- Cuve réserve sprinklage 800 m3
- Bâches souples 120 m3 

Voie-engins 6m Périmètre du site :
portance 130 kN/essieu  et 320 kN force portante 
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Annexe 2.5 Plan des moyens de défense incendie et accès (EXTRAIT PLAN Masse)
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D’après plan : MCM ARCHITECTES



Annexe 2.7 : Plan Locaux à risque
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Annexe 2.7 Plan des locaux à risque  (EXTRAIT PLAN Masse)
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Locaux à risque : stockage sec
Rubrique ICPE 1510 
Régime de l’enregistrement

Aires de stationnement engins : 8 x 4 m
Aires de mise en station des moyens 
aériens  7 x 10 m

D’après plan : MCM ARCHITECTES



Annexe 2.8 Plan des cantons de désenfumage

Annexe 2.8 Plan des cantons de désenfumage
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CANTON 1A : 1500 m²

CANTON 1B : 1500 m² CANTON 3B : 1500 m²

CANTON 3A : 1500 m²

CANTON 2A : 1000 m²

CANTON 2B1 : 1000 m²

CANTON 2B2 : 1000 m²

D’après plan : MCM ARCHITECTES


