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Plans des réseaux 





PHASE
VERSION - INDICE
ÉCHELLE
DATE

PERMIS DE CONSTRUIRE
16.1

5 JANVIER 2021

PLATEFORME VIEILLEVIGNE LAND

OPERATION
CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE ENTREPÔT ET BUREAUX
ZAC Beausoleil - 4 Rue de Dion Bouton
Commune de Vieillevigne ( 44 116 )

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE de conception

architecture

ingénierie

SARL en ARCHITECTURE  Unité - n°Ordre Architectes :  211S05009
3, Place Albert Camus - 44200 Nantes
t  : 02 51 82 00 11
e : a.rio@agence-unite.com  - s: www.agence-unite.com

SARL 305 INGENIERIE
3, Place Albert Camus - 44200 Nantes
t  : 02 51 82 00 11  f  : 02 51 82 00 14
e : a.rio@agence-unite.com  - s: www.agence-unite.com

5 Rue Louis Jacques Daguerre
Commune de Saint-Jacques de la Lande ( 35 136 )
SIRET : 514 548 619 000 22
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SCI VIEILLEVIGNE LAND

AEP + EU

Porte automatique vitrée

Porte coulissante CF

FT

TGBT 6 Coffrets de
désenfumage

Cloison vitrée sur allège 1,10 m
Cloison vitrée sur allège 1,10 m

Cloison pleineCloison vitrée sur allège 1,10 m

Meuble bas

CELLULE 01
6544,97 m2

(dont cellule 6378,47 m2)

CELLULE 02
5994,84 m2

(dont cellule 5966,84 m2)

CELLULE 03
5993,76 m2

(dont cellule : 5838,38 m2)

CELLULE 04
5998,94 m2

(dont cellule : 5992,96 m2)
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Forme cunette 1mètre de large, profondeur 15cm

Poste EDF
Double

LOT 3D-1

LOT 2A-2

LOT 2A-1
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3 018 m2

LOT 2B
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Portail coulissant 6,00m x 1,80m

Mât éclairage extérieur
(3 projecteurs)

Bornes anti-bélier
(2 unités)

Mâts porte drapeau
(2 unités) P

Châssis vitré + store intégré
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STATIONNEMENT TRANCHE I = 54 PLACES
STATIONNEMENT TRANCHE II = 207 PLACES

TOTAL TRANCHES I+II = 261 PLACES DONT 11 PMR

STATIONNEMENT PROJET

Bureau 05
32,91m2

Bureau 06
28,66m2

7 PLACES13 PLACES

13 PLACES

4 PLACES

4 PLACES

11 PLACES

17 PLACES

08 PLACES PMR

09 PLACES11 PLACES

11 PLACES

06 PLACES PMR

09 PLACES
08 PLACES

17 PLACES04 PLACES

BASSIN DE RETENTION
2643 m3

Emprise au sol = 1733 m2

SPRINKLAGE

5 PLACES

MERLON
8 543 m3

RESERVE D'EAU INCENDIE 360 m3
Emprise au sol = 332 m2

PI 45 m3/h

08 PLACES

VOIE ECHELLE POMPIER 4,00 X 10,00 M
Aire résistante à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci
étant distants de 3,6 mètres au minimum et présentant une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm²

LOCAL CHARGE A
155,38 m2

15 PLACES
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SURLARGEUR 1,20m

VOIE ECHELLE POMPIER 7,00 X 10,00 M
Aire résistante à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci
étant distants de 3,6 mètres au minimum et présentant une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm²

PORTE COUPE FEU

VOIE ECHELLE POMPIER 7,00 X 10,00 M
Aire résistante à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci
étant distants de 3,6 mètres au minimum et présentant une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm²

E
M

P
IE

R
R

E
M

E
N

T

E
N

R
O

B
E EMPIERREMENT

ENROBE

01
PLACE

M
U

R
E

T 
H

T 
1,

00
m

M
U

R
E

T 
H

T 
1,

00
m

Société TERRENA
Vente de fournitures et

matériaux de la
construction et de

l'agriculture
(Établissement ERP)

Société TERRENA
Vente de fournitures et

matériaux de la
construction et de

l'agriculture
(Établissement ERP)

AUTO BILAN
Centre de contrôle

technique
(Établissement ERP)

 RENAULT
Garage

(Établissement ERP)
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d'électricité /
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FLOCAGE MUR COUPE FEU 2H
DE +2,6M À LA COUVERTURE

FLOCAGE COUVERTURE COUPE FEU 2H

FLOCAGE MUR COUPE FEU 2H
DE +2,6M À LA COUVERTURE

LOCAL SPRINKLAGE /
PLAFOND HAUT DALLE BÉTON

LOCAUX TECHNIQUES RIA /
PLAFOND HAUT DALLE BÉTON

LOCAL TGBT
PLAFOND HAUT
DALLE BÉTON

RÉSERVE D'EAU SÉPARÉ DE
LA LIMITE DE PROPRIÉTÉ PAR
UN MERLON DE 2,5 MÈTRES

DE HAUTEUR

MERLON
H = 2,5 m

MERLON
H = 6 m
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RESERVE D'EAU
INCENDIE 360 m3

Emprise au sol = 276 m2

Circulation
50,90 m2
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STATIONNEMENT (MODIFICATION DU POS)
BUREAUX: 1 PLACE/20M2 SHON:

418M2/20= 21 PLACES
LOGISTIQUE: 1 PLACE/200M2 SHON:

22593M2/200= 113 PLACES
ERP (COMMERCE): JUSQU'A 150M2: 5 PLACES

AU-DELA DE 150M2: 1 PLACE POUR 20M2

(2528-150)M2/20= 119+5 PLACES
TOTAL RÈGLEMENTAIRE:

21+113+119+5=258 PLACES

Voie pompier - Largeur=6,00m
	 Voie engin résistante à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec
un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum
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 3 Emplacements Pompiers - 8,00 x 4,00 m
	 Voie engin résistante à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec
un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum 3 Emplacements Pompiers - 8,00 x 4,00 m

	 Voie engin résistante à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec
un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum

Voie pompier - Largeur=6,00m
	 Voie engin résistante à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec
un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum

Voie pompier - Largeur=6,00m
	 Voie engin résistante à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec
un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum

Voie pompier - Largeur=6,00m
	 Voie engin résistante à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec
un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum
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Voie pompier - Largeur=6,00m
	 Voie engin résistante à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec
un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum

Voie pompier - Largeur=6,00m
	 Voie engin résistante à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec
un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum
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21.50ml Ø1008.30

Rg Grille

Rg Grille

Rg Grille

Rg Grille

Tp = 40.75
Rd = 39.30
Pf = 1.45

Tp = 40.73
Rd = 37.52
Pf = 3.21

Tp = 40.48
Rd = 38.12
Pf = 2.36Tp = 40.40

Rd = 37.94
Pf = 2.46

Tp = 41.28
Rd = 37.24
Pf = 4.04

Tp = 40.88
Rd = 38.54
Pf = 2.34

Rd = 37.20

Rd = 37.20

Tp = 41.00
Rd = 37.20
Pf = 3.80

Tp = 40.90
Rd = 38.90
Pf = 2.00

Tp = 41.28
Rd = 38.00
Pf = 3.28

Ø 200 ->

 100 l/s = <- Ø 315 à 1 %

 <- Ø 315
39

.35

Ø 31
5 -

>

Ø 200 ->

 103 l/s = <- Ø 315 à 1 % <-
 Ø

 1
60<-
 Ø

 1
60

 121 l/s = <- Ø 315 à 1 % 142 l/s = <- Ø 400 à 0.5 % 163 l/s = <- Ø 400 à 0.5 % <-
 Ø

 1
60

<-
 Ø

 1
60

<-
 Ø

 1
60

<-
 Ø

 1
60

<-
 Ø

 1
60

<-
 Ø

 2
00

 190 l/s = <- Ø 400 à 0.5 % 210 l/s = <- Ø 500 à 0.5 % 231 l/s = <- Ø 500 à 0.5 % 264 l/s = <- Ø 500 à 0.5 % 317 l/s = <- Ø 500 à 0.5 %

Compteur d'eau

AEP
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U
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 E

A
U

Tranchée EAU Tranchée EAU

28.90m
l Ø

600

16.20ml Ø600 29.30ml Ø500 35.70ml Ø300
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0 
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%

50
.4

0m
l Ø
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0

46
.7

0m
l Ø

40
0

47
.0

0m
l Ø

30
0

Tp: 40.76
Rd: 38.98

Tp: 41.03
Rd: 39.10

Tp: 41.14
Rd: 39.35

Tp: 41.08
Rd: 39.73

Tp: 41.07
Rd: 39.94

Tp: 41.05
Rd: 40.20

Tp: 41.14
Rd: 40.38

Tp: 41.14
Rd: 40.11

Tp: 41.14
Rd: 39.60

Tp: 41.14
Rd: 39.81

Tp: 40.82
Rd: 38.89

50
.0

0m
l Ø

25
0

Chute 39.30 Ø200
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Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø
12

5

6.
00

16
.0

0
27

.9
0

37
.9

0
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Ø
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Ø
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Ø
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2.10 3.50 11.40 33.00

16.30ml Ø200

Ø
12

5

Tp: 41.06
Rd: 39.55

Tp: 41.14
Rd: 39.44

Ø
125

Ø
125

Ø
125

Ø
125

Ø
125

Ø
125

Ø
125

Ø
125

Ø
125

Ø
125

Ø
125

Ø
125

Ø
200

Ø
200

Ø
200

Ø
200

Ø200

2Ø160

2Ø160
2Ø160

2Ø160
2Ø160

2Ø1602Ø160

2Ø160

2Ø160

Tp: 41.14
Rd: 39.84

Tp: 41.14
Rd: 39.65

Tp: 41.14
Rd: 39.74

1Ø1251Ø125

1Ø200

EPT Eaux pluviale toiture

EPP Eaux pluviale projet

Evacuation eau projet vers rue

4.70m
l Ø

200

Tp: 39.87
Rd: 39.47

Caniveau à fente 20.80ml

13.50m
l Ø200

Ø 200 ->

Tp: 41.08
Rd: 39.73

87.70ml Ø500

Tp: 40.78
Rd: 39.58

19.30m
l Ø

400

Tp: 40.61
Rd: 39.43

Tp: 40.91
Rd: 39.37

Vanne de coupure Ø 160

Compteur d'eau

Réseau AEPAEP

Tr
an

ch
ée

 E
A

U
Tr

an
ch

ée
 E

A
U

Tranchée EAU Tranchée EAU

Séparateur
hydrocarbure 5 m3

Compteur d'eau
2.80x1.50x1.80

8.70m
l Ø

125

Tube PE GAZ Ø100 Tube PE GAZ Ø100

Tu
be

 P
E

 G
A

Z 
Ø

10
0

Tube PE GAZ Ø100 Tube PE GAZ Ø100

Coffret GRDF

GAZ Réseau GAZ

AEP

EPT Eaux pluviale toiture

EPP Eaux pluviale projet

Réseau AEPAEP

GAZ Réseau GAZ

1/400

PC9.PC9.

Surfaces intérieures :

Bureaux : 382,36 m2

Bureau 01    32,81 m2

Rangement     12,37 m2

Sanitaires    12,35 m2

Open space   43,23 m2

Bureau 02   11,61 m2

Bureau 03   37,70 m2

Attente    10,13 m2

Accueil    18,71 m2

Bureau 04    63,39 m2

Bureau 05   32,91 m2

Bureau 06   28,66 m2

Bureau 07   27,59 m2

Circulation    50,90 m2

Cellule 1    6544,97 m2

Cellule    6378,47 m2

Locaux sociaux  166,50 m2

dont    Infirmerie   15,02 m2

  Vestiaires F   29,82 m2

  Sanitaires F   19,70 m2

  Vestiaires H   13,45 m2

  Sanitaires H   11,24 m2

  Local Surp.   8,00 m2

  Cafeteria    69,27 m2

Cellule 2 :   5994,84 m2

Cellule    5966,84 m2

Locaux tech   28,00 m2 

Cellule 3 :   5993,76 m2

Cellule   5838,38 m2

Local Charge    155,38 m2 

Cellule 4 :   5998,94 m2

Cellule    5992,96 m2

Local TGBT   5,98 m2   

NIVEAU 00 / PROJET






