
Annexe 2.5 : Plan protection Incendie
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V4 09/06/2021

Annexe 2.6 : Plan de protection Incendie

- 1 PI existant au sud : portillon
- 5 PI Surpressés autour du site
- Cuve réserve d’eau : 480 m3 mini
- Cuve réserve sprinklage 800 m3 

ZOOMS AIRES
- Aires de stationnement engins : 8 x 4 m
- Aires de mise en station des moyens aériens 7 x 10 m

Voie-engins 6m
Périmètre du site
Voie pompiers :
portance 130 kN/essieu  et 320 kN force portante 
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Annexe 2.7 : Plan Locaux à risque
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