
REFERENTIEL PRODUIT DONNE A TITRE INDICATIF ET ADAPTATBLE EN PHASE D'EXECUTION



DONNEES D'ENTREES

POURCENTAGE DESENFUMAGE SUE 2,00 %
POURCENTAGE ECLAIRAGE ZENITHAL SGO 4,00 %
SURFACE SUE (Aa) PRISE EN COMPTE 4,02 m²
SURFACE SGO (Av) LANTERNEAU 6,00 m²



CELLULE 01

DONNEES D'ENTREES

POURCENTAGE DESENFUMAGE SUE 2%
POURCENTAGE ECLAIRAGE ZENITHAL SGO 4%
SURFACE SUE (Aa) PRISE EN COMPTE 4,02 m²
SURFACE SGO (Av) LANTERNEAU 6,00 m²

CALCUL DESENFUMAGE

ECLAIRAGE 
ZENITHAL

CELLULE 01 SURF CANT SURF EVAC SGO SUE NBR LANT NBR LANT
CANTON 01 1 1 135,40 m² 22,71 m² 6,00 m² 4,02 m² 6 u 4 u
CANTON 01 2 1 252,80 m² 25,06 m² 6,00 m² 4,02 m² 7 u 1 u
CANTON 01 3 1 252,80 m² 25,06 m² 6,00 m² 4,02 m² 7 u 1 u

 CANTON 01 4 1 252,80 m² 25,06 m² 6,00 m² 4,02 m² 7 u 1 u
CANTON 01 5 1 268,50 m² 25,37 m² 6,00 m² 4,02 m² 7 u 1 u

AMENEE AIR NEUF

PORTE SURFACE NOMBRE TOTAL
90x205 1,85 m² 4 u 7,38 m²

180x205 3,69 m² 1 u 3,69 m²
280x300 8,40 m² 5 u 42,00 m²
400x450 18,00 m² 1 u 18,00 m²

TOTAL AMENEE AIR NEUF DISPONIBLE 71,07 m²

BESOIN CANTON 1-5 (le plus grand) 25,37 m²

CALCUL ECLAIRAGE ZENITHAL

CELLULE 01 SURFACE 6 162,30 m²
BESOIN 246,49 m²

SGO 6,00 m²

42 u

34 u

Complément pour éclairage 8 u

LANTERNEAU DESENFUMAGE 
CREE

Nombre Total de Lanterneau pour 
l'éclairage

Déduction des  lanternaux de 
désemfumage

Page 1



CELLULE 02

DONNEES D'ENTREES

POURCENTAGE DESENFUMAGE SUE 2%
POURCENTAGE ECLAIRAGE ZENITHAL SGO 4%
SURFACE SUE (Aa) PRISE EN COMPTE 4,02 m²
SURFACE SGO (Av) LANTERNEAU 6,00 m²

CALCUL DESENFUMAGE

ECLAIRAGE 
ZENITHAL

CELLULE 02 SURF CANT SURF EVAC SGO SUE NBR LANT NBR LANT
CANTON 02 1 1 128,80 m² 22,58 m² 6,00 m² 4,02 m² 6 u 3 u
CANTON 02 2 1 245,60 m² 24,91 m² 6,00 m² 4,02 m² 7 u 1 u
CANTON 02 3 1 245,60 m² 24,91 m² 6,00 m² 4,02 m² 7 u 1 u

 CANTON 02 4 1 245,60 m² 24,91 m² 6,00 m² 4,02 m² 7 u 1 u
CANTON 02 5 1 261,20 m² 25,22 m² 6,00 m² 4,02 m² 7 u 1 u

AMENEE AIR NEUF

PORTE SURFACE NOMBRE TOTAL
90x205 1,85 m² 4 u 7,38 m²

180x205 3,69 m² 0 u 0,00 m²
280x300 8,40 m² 6 u 50,40 m²
400x450 18,00 m² 0 u 0,00 m²

TOTAL AMENEE AIR NEUF DISPONIBLE 57,78 m²

BESOIN CANTON 2-5 (le plus grand) 25,22 m²

CALCUL ECLAIRAGE ZENITHAL

CELLULE 02 SURFACE 6 126,80 m²
BESOIN 245,07 m²

SGO 6,00 m²

41 u

34 u

Complément pour éclairage 7 u

LANTERNEAU DESENFUMAGE 
CREE

Nombre Total de Lanterneau pour 

Déduction des  lanternaux de 
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CELLULE 03

DONNEES D'ENTREES

POURCENTAGE DESENFUMAGE SUE 2%
POURCENTAGE ECLAIRAGE ZENITHAL SGO 4%
SURFACE SUE (Aa) PRISE EN COMPTE 4,02 m²
SURFACE SGO (Av) LANTERNEAU 6,00 m²

CALCUL DESENFUMAGE

ECLAIRAGE 
ZENITHAL

CELLULE 03 SURF CANT SURF EVAC SGO SUE NBR LANT NBR LANT
CANTON 03 1 1 128,80 m² 22,58 m² 6,00 m² 4,02 m² 6 u 3 u
CANTON 03 2 1 245,60 m² 24,91 m² 6,00 m² 4,02 m² 7 u 1 u
CANTON 03 3 1 245,60 m² 24,91 m² 6,00 m² 4,02 m² 7 u 1 u

 CANTON 03 4 1 245,60 m² 24,91 m² 6,00 m² 4,02 m² 7 u 1 u
CANTON 03 5 1 261,20 m² 25,22 m² 6,00 m² 4,02 m² 7 u 1 u

AMENEE AIR NEUF

PORTE SURFACE NOMBRE TOTAL
90x205 1,85 m² 4 u 7,38 m²

180x205 3,69 m² 0 u 0,00 m²
280x300 8,40 m² 9 u 75,60 m²
400x450 18,00 m² 0 u 0,00 m²

TOTAL AMENEE AIR NEUF DISPONIBLE 82,98 m²

BESOIN CANTON 3-5 (le plus grand) 25,22 m²

CALCUL ECLAIRAGE ZENITHAL

CELLULE 03 SURFACE 6 126,80 m²
BESOIN 245,07 m²

SGO 6,00 m²

41 u

34 u

Complément pour éclairage 7 u

LANTERNEAU DESENFUMAGE 
CREE

Nombre Total de Lanterneau pour 

Déduction des  lanternaux de 
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CELLULE 04

DONNEES D'ENTREES

POURCENTAGE DESENFUMAGE SUE 2%
POURCENTAGE ECLAIRAGE ZENITHAL SGO 4%
SURFACE SUE (Aa) PRISE EN COMPTE 4,02 m²
SURFACE SGO (Av) LANTERNEAU 6,00 m²

CALCUL DESENFUMAGE

ECLAIRAGE 
ZENITHAL

CELLULE 04 SURF CANT SURF EVAC SGO SUE NBR LANT NBR LANT
CANTON 04 1 1 128,80 m² 22,58 m² 6,00 m² 4,02 m² 6 u 3 u
CANTON 04 2 1 245,60 m² 24,91 m² 6,00 m² 4,02 m² 7 u 1 u
CANTON 04 3 1 245,60 m² 24,91 m² 6,00 m² 4,02 m² 7 u 1 u

 CANTON 04 4 1 245,60 m² 24,91 m² 6,00 m² 4,02 m² 7 u 1 u
CANTON 04 5 1 261,20 m² 25,22 m² 6,00 m² 4,02 m² 7 u 1 u

AMENEE AIR NEUF

PORTE SURFACE NOMBRE TOTAL
90x205 1,85 m² 3 u 5,54 m²

180x205 3,69 m² 1 u 3,69 m²
280x300 8,40 m² 6 u 50,40 m²
400x450 18,00 m² 1 u 18,00 m²

TOTAL AMENEE AIR NEUF DISPONIBLE 77,63 m²

BESOIN CANTON 4-5 (le plus grand) 25,22 m²

CALCUL ECLAIRAGE ZENITHAL

CELLULE 04 SURFACE 6 126,80 m²
BESOIN 245,07 m²

SGO 6,00 m²

41 u

34 u

Complément pour éclairage 7 u

LANTERNEAU DESENFUMAGE 
CREE

Nombre Total de Lanterneau pour 

Déduction des  lanternaux de 
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CELLULE 05

DONNEES D'ENTREES

POURCENTAGE DESENFUMAGE SUE 2%
POURCENTAGE ECLAIRAGE ZENITHAL SGO 4%
SURFACE SUE (Aa) PRISE EN COMPTE 4,02 m²
SURFACE SGO (Av) LANTERNEAU 6,00 m²

CALCUL DESENFUMAGE

ECLAIRAGE 
ZENITHAL

CELLULE 05 SURF CANT SURF EVAC SGO SUE NBR LANT NBR LANT
CANTON 05 1 1 135,40 m² 22,71 m² 6,00 m² 4,02 m² 6 u 3 u
CANTON 05 2 1 252,80 m² 25,06 m² 6,00 m² 4,02 m² 7 u 1 u
CANTON 05 3 1 252,80 m² 25,06 m² 6,00 m² 4,02 m² 7 u 1 u

 CANTON 05 4 1 252,80 m² 25,06 m² 6,00 m² 4,02 m² 7 u 1 u
CANTON 05 5 1 129,00 m² 22,58 m² 6,00 m² 4,02 m² 6 u 2 u

AMENEE AIR NEUF

PORTE SURFACE NOMBRE TOTAL
90x205 1,85 m² 3 u 5,54 m²

180x205 3,69 m² 1 u 3,69 m²
280x300 8,40 m² 5 u 42,00 m²
400x450 18,00 m² 0 u 0,00 m²

TOTAL AMENEE AIR NEUF DISPONIBLE 51,23 m²

BESOIN CANTON 5-2 (le plus grand) 25,06 m²

CALCUL ECLAIRAGE ZENITHAL

CELLULE 05 SURFACE 6 022,80 m²
BESOIN 240,91 m²

SGO 6,00 m²

41 u

33 u

Complément pour éclairage 8 u

LANTERNEAU DESENFUMAGE 
CREE

Nombre Total de Lanterneau pour 
l'éclairage

Déduction des  lanternaux de 
désemfumage

Page 1


