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PTT

N

Réservoir

Réservoir

Citerne glycol
3000 L enterrée

Déchet
Benne

1300 m3

1300 m3
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CHARME

+13.90

+12.70

+13.70

+14.10

+14.10

+13.90

BASSIN
DE
RETENTION

50.06

STOCKAGE DE TERRE
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5.
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E 
50

.0
0
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E 
50

.0
0
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GU

E 
50

.0
0
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.0
0

PORTAIL 2 VANTAUX LARGEUR 4 m
+ PANNEAU ENTRÉE INTERDITE

BASSIN DE RETENTION

FOND 46.00DI
GU

E 
51

.0
0

DE 2000 m3

TALUS 2/1

RESERVE INCENDIE
DE 500m3 utile

DI
GU

E 
51

.0
0

fond 47.00

ta
lu

s 
1.

5/
1DI

GU
E 

50
.0

0

TALUS 1.7/1

TALUS 1.7/1

TALUS 1.7/1

FOND 45.90

BASSIN DE RÉTENTION
DE 880 m3

DI
GU

E 
50

.0
0
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1.

7/
1
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LU

S 
1.

7/
1

TALUS 1.7/1

BASSIN DE RÉTENTION
DE 2260 m3

CLÔTURE SIMPLE TORSION À CRÉER
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RÉSERVE INCENDIE
DE 500 m3

BASSIN DE
RÉTENTION

BASSIN DE
RÉTENTION

RÉSERVE
INCENDIE
500 m3

BASSIN DE
RÉTENTION

ENTREPÔT

SALLE DE
7

COLLECTION
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BASSIN DE RETENTION
2000m³

13000

7m

7m

71
3

20
 m

PI

PIPIPIPIPI

 PIexistant

PI

PI

emprise du recul réglementaire minimum de 20m

Emprise du recul réglementaire minimum de 20m

2000 2000

46
44

3984

6500

92
54

46
10

16984 1210

RÉSERVE
 INCENDIE

500m³

21
14

SÉPARATEUR
À

HYDROCARBURES

FO
SS

É E
XIS

TA
NT

étanchéité sur bac acier
pente 3,5 %

N

71
40

D7

EXTENSION D7

22
27

20
m

ZONE  DE  RECUL  DES 35 m35
m

g:50.38
fe:50.10

g:50.29 g:50.30

g:48.64
fe:48.37

g:50.12
fe:49.79

fe:49.86
g:50.15

r:50.11

r:50.24

r:50.19

r:50.19

r:50.19

r:49.51

g:49.47
fe:47.65

r:49.99

r:50.50

clou:50.32

clou:49.24

clou:49.28

clou:50.19

g:48.99
fe:48.55

clou:50.04

g:50.03
fe:49.43

clou:50.11

clou:50.17

r:51.58

g:51.47
fe:49.20

r:51.53

r:51.56

g:50.01

g:50.01

fe:48.83

clou:50.87

clou:51.52

clou:50.87

clou:50.83

r:51.48
r:51.46

r:51.42

r:51.11

clou:51.46

clou:51.19

r:51.24r:51.25

r:49.33

r:50.21

g:50.03

r:50.22

r:50.22

g:50.01

r:50.20

r:50.19

g:50.03

BORNE INCENDIE

r:50.75

r:50.74

g:50.46
fe:47.56

r:50.67

r:50.61

r:50.58

r:50.50
r:50.51

r:50.37

r:50.19 r:50.14

g:50.10
fe:49.11

fe:49.04

fe:48.89

fe:49.17

clou:50.15

CLOU:50.23

r:48.46

Borne:49.53 Borne:50.58

r:50.79
r:50.78

g:49.95
fe:49.25

50.11
r:50.16

r:50.16

r:50.03

g:50.60
fe:49.72

clou:51.01

clou:50.72

clou:50.20

clou:50.02

r:51.25

r:51.27

r:50.61

r:50.66

clou:50.76

clou:50.80

r:49.20

r:49.73

r:49.17

r:49.82

r:49.70

r:49.48

g:49.24
fe:48.78

r:49.20

r:49.21

r:49.10

clou:49.28

clou:48.77

fe:47.38

BORNE INCENDIE

r:50.38

r:50.80

r:50.85

r:50.93

r:49.68

r:49.31

r:49.24

g:48.92
fe:48.12

g:48.81
fe:48.48

r:48.33

r:48.27

r:47.90

r:47.70

fe:46.32

fe:47.32

fe:47.65

fe:46.30

fe:47.89 fe:48.22

fe:48.58
fe:48.18

fe:46.97

fe:46.25

fe:47.22

fe:47.31

fe:47.84

fe:47.92

fe:47.97

Ø800

Ø800

1000.0000

2400.0000

BORDURES ESPACÉES

ANTI-FRANCHISSEMENT

BORDURES

SÉPARATEUR HYDROCARBURE

1000.00

2000.00

POIRE

AEP

OUVRAGE DE FERMETURE AVEC
VANNE DN800 FE=45.74

SÉ
PA

RA
TE

UR
 H

YD
RO

CA
RB

UR
E

Raccordement sur
canalisation Ø1000

fe: 45.45

Ø800

Ø800

fe=45.85

fe=45.80

EP
fe=47.68

Ø800

fe=47.02

SÉ
PA

RA
TE

UR
 H

YD
RO

CA
RB

UR
ES

fe=45.98

fe=46.10

FE=45.69

2 Ø400

REGARD AEP AVEC
ROBINET FLOTTEUR

TR
OP

 P
LE

IN
 Ø

16
0

DÉPOSE ET REPOSE DE
BORDURES SURBAISSÉES

CLÔTURE SIMPLE TORSION
HT 2.00M À CRÉER

PORTILLON LARGEUR
 1.00 m À CRÉER

PORTILLON LARGEUR 1.00M À CRÉER

ACCÈS POMPIER À CRÉER

KIT POMPIER

BORDURE CHASSE ROUE

EP
fe=46.10

EU
fe=47.04

OUVRAGE DE FERMETURE AVEC
VANNE DN400 FE=46.76

OUVRAGE DE FERMETURE AVEC
VANNE DN800 FE=47.83

Ø400
Ø400

Ø400

OUVRAGE DE FERMETURE
 AVEC VANNE
DN800 FE=45.85

fe:45.10

EP
fe=45.70

fe:47.60

fe=46.00

Ø800

fe=45.75

BUSAGE Ø200

2 Ø400

fe=45.95

OUVRAGE DE FERMETURE AVEC
VANNE DN400 FE=47.73

CLÔTURE SIMPLE TORSION
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Fe: -0.93

Fe: -2.41

Fe: -1.35

Fe: -1.98

Fe: -1.53

Fe: -1.62

Fe: -1.74
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CANALISATION DE RÉSEAU SPRINKLAGE CRÉÉE
RACCORDEMENT DEPUIS L'ENTREPÔT 6 EXISTANT.
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15.78

16.25
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16.76

16.74
16.77

17.94

16.92

17.74

16.7017.40

16.95

16.77

17.40

16.11

17.42

16.97

16.58

15.4116.36

15.91

16.32

14.13

16.33

16.31

15.42

16.32
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16.37

15.58 17.06
17.38
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16.60

16.59
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12.24

16.26

15.72
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16.93
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16.22
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17.42
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16.21

2FXØ90 VANNE

Ø160

Ø160

Ø200

Ø200

2FXØ90

FXØ90

Ø160

EP Ø200

EP Ø200
EP Ø250

EP Ø315
EP Ø315

EP Ø315 EP Ø200EP Ø250EP Ø250 EP Ø160

VANNE

Rejet
EP Existant
conservé

EP Existant conservé

PUITS

PI PI

PI

PIPI

PI

PI

PI

PI

PI

PI PI

PI

PI

VERS ZONE D'ASPIRATIO
N

50.06

FOND 47.85
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PORTAIL 2 VANTAUX LARGEUR 4 m
+ PANNEAU ENTRÉE INTERDITE

FOND 46.00
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TALUS 2/1
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FOND 47.00
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S 
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1

DI
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.0
0

TALUS 1.7/1

TALUS 1.7/1

TALUS 1.7/1

FOND 45.90

BASSIN DE RÉTENTION
DE 1038 m³
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TALUS 1.7/1

BASSIN DE RÉTENTION
DE 2265 m³

CLÔTURE SIMPLE TORSION À CRÉER
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RÉSERVE INCENDIE
DE 500 m3

RÉSERVE INCENDIE
DE 500 m³ UTILE

BASIN DE RÉTENTION
DE 2000 m³

BASSIN DE RÉTENTION
DE 600 m³

6689

27.37
6690

26.26 6691

25.84 6692

26.13
6486

18.04

6770

15.71

POSTE DE RELEVAGE EU
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ac
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tio

n 
pu

rg
e 
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rin

kle
r P

VC
 Ø

25
0

piquage sur réseau EP existant

1 TPC Ø90 mm ELEC - courant Fort
1 TPC Ø90 mm ELEC - courant faible

1 TPC Ø90 mm ECL

1 TPC Ø90 mm ECL

1 TPC Ø90 m
m

 ECL

RESEAU ENTERRE EXISTANT
VERS SCA OUEST ENTREPOT 1
fonte 2GS à joints  VI - DN250

ATTENTE POUR
EXTENSION FUTURE

fonte 2GS à joints  VI - DN250

PIA EXISTANT

Fourreau aiguillé Ø63
à ramener dans Bât 6

depuis chambre à vanne

VANNE DE
SECTIONNEMENT
dans buse Ø900

[DC-VI RE3]

Fourreau aiguillé Ø63
à ramener dans Bât 6

depuis chambre à vanne

Fourreau aiguillé Ø63
à ramener dans Bât 6

depuis chambre à vanne

EXTENSION RESEAU
PEHD - PN12.5

Ø102.2/125
voir PG03

EXTENSION RESEAU ENTERRE
VERS B-TLEC

fonte 2GS à joints VI - DN250 - voir PG01

RESEAU EXISTANT
PVC PRESSION

SERIE 10bar - Ø147.6/160

EXTENSION RESEAU
PEHD - PN12.5

Ø102.2/125
voir PG03

RESEAU ENTERRE EXISTANT
VERS SCA OUEST ENTREPOT 1
fonte 2GS à joints  VI - DN250

VANNE DE
SECTIONNEMENT
dans buse Ø900

[DC-VI RE3]

POTEAU DN100
A IMPLANTER

RESEAU EXISTANT
PVC PRESSION

SERIE 10bar - Ø147.6/160

POTEAU DN100
A IMPLANTER

RESEAU EXISTANT
PVC PRESSION

SERIE 10bar - Ø147.6/160

RESEAU EXISTANT
PVC PRESSION

SERIE 10bar - Ø147.6/160

RESEAU EXISTANT
PVC PRESSION

SERIE 10bar - Ø147.6/160

RESEAU ENTERRE EXISTANT
VERS SCA OUEST ENTREPOT 1
fonte 2GS à joints  VI - DN250

VANNE DE
SECTIONNEMENT
dans buse Ø900

[DC-VI RE3]

POTEAU DN100
A IMPLANTER

EXTENSION RESEAU ENTERRE
fonte 2GS à joints VI - DN250

EXTENSION RESEAU ENTERRE
VERS B-TLEC

fonte 2GS à joints VI - DN250 - voir PG01

EXTENSION RESEAU ENTERRE
VERS B-TLEC

fonte 2GS à joints VI - DN250 - voir PG01

POTEAU DN100
A IMPLANTER

POTEAU DN100
A IMPLANTER

EXTENSION RESEAU
PEHD - PN12.5

Ø102.2/125
voir PG03

EXTENSION RESEAU
PEHD - PN12.5

Ø102.2/125
voir PG03

1 TPC Ø90 mm ELEC (alim. futur pompe pour relevage drainage)

PO
ST

E 
DE

 L
IV

RA
IS

ON
EX

IS
TA

NT
DE

PO
T 

6POSTE DE LIVRAISON
NOUVEAU
DEPOT 7

Regard Existant

2 TPC Ø160 mm ELEC - courant Fort

1 PE PRESSION refoulement E.U.

Tranchée pour réseau GAZ

T =18.06
Fe=17.21

VENTILATION POSTE DE RELEVAGE

 Grille existante

(Buse Ø1000 position non repérée)

T =18.12
Fe=17.42

1 TPC Ø90 mm ELEC 

T =18.07
Fe=17.63

1 TPC Ø90 mm ECL
1 TPC Ø90 mm ELEC - B TLEC

Piquage sur grille existante Grille existante

3 TPC Ø160 m
m

 

50
04

50
06

50
07

51
02

51
03 51

01

51
00

16.41

18.04

18.15

17.75

17.68
18.00

15.57

1 TPC Ø90 mm ELEC - B TLEC

1 TPC Ø90 mm ELEC - B TLEC

1 TPC Ø90 mm ELEC - B TLEC

1 TPC Ø90 mm ELEC - B TLEC

1 TPC Ø90 m
m

 ELEC - B TLEC

1 TPC Ø90 mm ELEC - B
 TLE

C

1 TPC Ø90 m
m

 ECL

1 TPC Ø90 mm ECL
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DRAIN Ø160m PVC - phase terrassement l

DRAIN Ø160m PVC DRAIN Ø160m PVC
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Regard Ø1000 Puissard
Pour relevage futur
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Réseau : EP

T: 11.93
Rd: 10.68
Rg: Ø1000
Pr: 1.25 Rg
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RÉSERVE
INCENDIE

ACCÈS
LIVRAISON

piquage sur réseau EP existant

(Buse Ø1000 position non repérée)

Séparateur à hydrocarbures
avec By-Pass intégré
Taille : 8 l/s
Dim : 1690 x 1054
Fe Entrée : 12.56
Fe Sortie : 12.51

PVC Ø315 - 1.16% 
 L= 4.30 ml

Tranchée pour réseau GAZ

PI

PI

PI

PI PI PI PI PI

EU

EU

EU

EU

DEP CRÉÉE ø 160

DEP EXISTANTE ø 160

DEP EXISTANTE ø 160

DEP EXISTANTE ø 160

DEP EXISTANTE ø 160

DEP CRÉÉE ø 160

RÉSEAU  EU RACCORDEMENT

 AU RÉSEAU EXISTANT

DEP CRÉÉE ø 160

DEP EXISTANTE ø 160

DEP EXISTANTE ø 160

DEP EXISTANTE ø 160

DEP EXISTANTE ø 160

REGARD 90 x 90

REGARD EXISTANT ø 600

REGARD EXISTANT ø 600

FE 16,94 ANCIENNE NORME

FE 17,10 ANCIENNE NORME

REGARD 90 x 90

DEP CRÉÉE ø 160

RÉ
SE

AU
  E

P 
Ø1

50
RÉ

SE
AU

  E
P 

Ø2
00

RÉ
SE

AU
  E

P 
Ø2

00
RÉ

SE
AU

  E
P 

Ø2
50

RÉ
SE

AU
  E

P 
Ø3

50

RÉS
EA

U  E
P Ø12

5 E
XIS

TAN
T

EP

REG
AR

D 90
 x 9

0

FE 16,94 ANCIENNE NORME

DEP EXISTANTE ø 160

DEP EXISTANTE ø 160

DEP EXISTANTE ø 160

DEP EXISTANTE ø 160

DEP EXISTANTE ø 160

DEP EXISTANTE ø 160

DEP CRÉÉE ø 160

DEP EXISTANTE ø 160

DEP EXISTANTE ø 160

DEP EXISTANTE ø 160

DEP EXISTANTE ø 160

DEP CRÉÉE ø 160

EP

EP

EP

DEP ø 120

DEP ø 120

EPEP

EP

SÉPARATEUR
À GRAISSES

DEP

DEP

REG
AR

D EX
ISTAN

T

DEP

DEP

DEP

DEP

DEP

r:51.53 r:51.56
fe:49.40

EU

DEP

DEP

DEP

RÉS
EA

U  E
P CRÉÉ

RÉS
EA

U  E
U CRÉÉ

RÉSEAU  EP CRÉÉ

RÉSEAU  EP CRÉÉ

RÉSEAU  EU CRÉÉ

RÉ
SEA

U  E
U  C

RÉ
É

DEP

RACCORDEMENT V
ERS RÉSEAU EXISTANT

ALLÉ
E CENTRALE

RACCORDEMENT V
ERS RÉSEAU EXISTANT

ALLÉ
E CENTRALE

RÉS
EAU

  EU
 EX

ISTAN
T

RAC
CORDEM

EN
T V

ER
S RÉS

EAU
 EX

ISTAN
T

ALL
ÉE 

CEN
TRALE

REGARD

À CRÉER

REG
AR

D

À C
RÉE

R

RÉSEAU  EU  CRÉÉ

r:50.89

fe:49.29

RÉSEAU  EP EXISTANT

RÉSEAU  EP EXISTANT

RÉS
EA

U  E
P EX

ISTA
NT

EU

REG
AR

D

À C
RÉER

REG
AR

D

À C
RÉE

R

EP

EU

EU

EU

EU

EU

EU

RÉ
SE

AU
  E

U 
CR

ÉÉ

RÉSEAU  EU  CRÉÉ

RÉS
EA

U  E
P Ø15

0

EU
 / C

dt

EU
 / C

dt

EU
 / C

dt

EU
 / C

dt

EU

POTEAU DN100
A IMPLANTER

PI

ZONE  DE  RECUL  DES 35 m

LÉGENDE RÉSEAUX

GRT GAZ

RÉSEAU EU 

RÉSEAU SPRINKLAGE REFOULEMENT

RÉSEAU ÉLECTRICITÉ

FRANCE TELECOM

RÉSEAU EP 

RÉSEAU AEP

RÉSEAU EU REFOULEMENT

RÉSEAU INCENDIE

RÉSEAU EP [BTLEC]

RÉSEAU ALARME

RÉSEAU INFORMATIQUE

RÉSEAU ÉLECTRICITÉ MT

RÉSEAU SPRINKLAGE 

RÉSEAU ÉCLAIRAGE

PI

20
m

MERLON DE TERRE +6m

Maître d'ouvrage:

date: échelle :

X a v i e r  S o r i n
Pau l -Henr i  C l ément
É m i l i e    B o u i n
&  R i c h a r d  S i c a r d
A r c h i t e c t e s  d . p . l . g .

6 ,  q u a i  M a g e l l a n
4 4 0 0 0  N A N T E S
tél :      02  40  47  68  73
architectes@atelier-44.com

atelier 44

20.01 PC

22/06/2021

EXTENSION D7
Route de Cordemais
44360 Saint Etienne de Montluc

SCA Ouest Route de Cordemais
44360 Saint Etienne de Miontluc

00 PLAN MASSE - rayon 35m
PROJET

1/1000e

AutoCAD SHX Text
PI


	Feuilles et vues
	2001 MASSE A0


